e = ====—__ CANALITZACIO SOTERRADA BARRANC DE GAPUTXINS
looo E i T _ — — _
cl8.56 ™ e o Sl
| ClS.1.2 T \
‘ ; C.1S.34 F —
| _ [ U, /
;h m CT2 Y '
| | [TR | 250,40 kv 630 Kva | 7 o \ \
I | , C.18.1,2 \
| i TR2 ! \
_, | | | \ N
| | , | O O O O
_ 7 7 \ .
] \
\ s
, | \ \ \ .-
\ \ L~
it 3 L L 7 \ O\ B
, [ \ \
\ \
Edifici E1-A \ \
CT2| Edifici E1-B iLLh 4 \
TR | 25/0,40 Kv 630 Kva cT2 Edifici E1-C | \
TR | 25/0,40 Kv 630 Kva \
18 vivendes % 9.20 Kw TR | 25/0,40 Kv 630 Kva \
25 vivendes x 9,20 Kw \
18.G.C. x 17,321 Kw 18 vivendes x 9,20 Kw — - — \
18.G.C. x 17,321 Kw CT7 Edifici E2 A ,//
18.G.C. X 3,46 Kw 18.G.C. x 17,321 Kw cT1 Edifici E8-A \
18.G.C. X 3,46 Kw TR2 | 25/0,40 Kv 400 Kva __
1 local X 2080 K 1 local 26,30 K; 1566 X346 Kw TR2 | 25/0,40 Kv 630 Kva CT1| Edifici E7-B P R ————
ocal X y W i -
Tparking | x 24,249 Kw : 1 local X 19,70 Kw 57vivendes | x9.20Kw . TR1 | 25/0,40 Kv 630 Kva TR | 25/0.40 kv 630 Kva
1 parking X 24,249 Kw 25 vivendes X 9,20 Kw TR1 | 25/0,40 Kv 630 Kva
; - 18.G.C. X 24,249 Kw : S
TOTAL 191,30 Kw | 1 parking X 24,249 Kw 1560 20785 Kw 27vivendes | X 9,20 Kw TR2 | 25/0,40 Kv 630 Kva
: [ToTAL 230,49 Kw | 18GC. | x10,392Kw S : Tsoc 5079 K 35vivendes |  x9.20 Kw
190,77 K - G.C. ,
[ToTAL 7w Tparking | x 24,249 Kw 1S.G.C. X 6,93 Kw e o oo TR
1 local x 19,10 Kw iy ’
18.G.C. X 6,93 Kw
TomL 305,25 Kw Tparking | x27,713 kw 1 local X 28,80 kw XTI
1 parking X 27,71 Kw 1 local x 40,10 Kw
C.15.123 TOTAL 233,69 Kw 1 parking X 27,71 Kw
TR TOTAL 252,59 Kw
TOTAL 300,69 Kw
T p———
R kel U ik kS CcT7 Edifici E8-B
cT7 Edifici E3 TR | 25040 kv 630 kva| CT7 _H_ TR1 | 25/0,40 Kv 630 Kva TR2 | 25/0,40 Kv 630 Kva
TR1 | 25/0,40 Kv 630 Kva TR2 | 250040 Kv 630 Kva| TR1 TR2 | 25/0,40Kv 630 Kva 25 vivendes | x 9,20 Kw
58 vivendes x 9,20 Kw — 1S.G.C. x 20,785 Kw
18.G.C. X 6,93 Kw
18.G.C. X 24,249 Kw !
18.G.C. x 10,392 Kw 1 local x 18,70 Kw
1 parking X 24,249 Kw I 1 parking X 27,71 Kw
TOTAL 369,85 Kw Cl1S. 123 ClS. 123 TOTAL 233,29 Kw
TR1 TR2
CcT1 Equipaments
TR2 | 25/0,40 Kv 630 Kva
Equipaments 400 Kw
cT3 Edifici E9
TR2 | 25/0,40 Kv 630 Kva
58 vivendes x 9,20 Kw
18.G.C. X 24,785 Kw
18.G.C. X 10,392 Kw
1 parking X 24,249 Kw
TOTAL 370,39 Kw
SIMBOLOGIA
EEH_ E Centre de Transformacio
cT1 2 transformadors (25 /0,40 Kv)
= o TR1 TR2
_H_m Centre de Transformacio
CT2
25/0.40 Kv 630 Kva = 1 transformador (25 /0,40 Kv)
A° Pe TR2 | 25/0,40 Kv 630 Kva Xarxa eléctrica de baixa tensié
ww Mm\ E TR2 Pas de carrer
protegit amb tub formigonat
CT4 C.1.S.1,2,3 CT5 C.1S.1
2 = || s | Caixes Generals de Proteccio
ClS. 123 C..8.1,2,3,4,5,6
1 cus.12 TR —
B TR1
TR2 TR1 mmrw 2,3 ClS 123 Tota la xarxa BT C.S. 3x240 +
T TR2 1x150mm2 AL
_qx _ 25/0,40 Kv 400 Kva TR1 | 25/0,40 Kv 400 Kva
TR2 | 25/0,40 Kv 400 Kva .
ILLA 1 ILLA 2 I LIMIT PLA PARCIAL
cT5 Edifici E5 cT5 Edifici E6 — cT3 Edifici E10
cT4 Edifici E4 CcT6 Edifici E12
el ifici Planol =
TR2 | 25/0,40 Kv 400 Kva TR1 | 25/0,40 Kv 400 Kva TR1 | 25/0,40 Kv 630 Kva
TR | 25/0,40Kv 400 Kva =] P R — TR2 | 25/0,40 Kv 630 Kva XARXA m_lmn._-m_o> DE
39 vivendes X 9,20 Kw 40 vivendes x 9,20 Kw 40 vivendes X 9,20 Kw difici
54 vivendes x 9,20 Kw O TR1 | 25/0,40 Kv 630 Kva 56 vivendes x 9,20 Kw m>—x> l—lmzm—o _U_|>Z._|> _Z_Umx
ek 18.G.C. X 24,249 Kw 18.G.C. X 24,249 Kw 1S.G.C. X 20,785 Kw s —
1sec bt 18.G.C. x 17,32 Kw 18.G.C. x 10,39 Kw PORXO PB U PORXO PB 18.G.C. X 17,321 Kw 91 vivendes X 9,20 Kw 1566 . Smom xs DATA MODIFICAT
1 local X 40 Kw 1S.G.C. x 10, W -
ook YR 1 local X 145,60 Kw 1 local x 38,90 Kw U 1 local x 39 Kw 2S.G.C. 24,249 Kw oo oK 01/12/09 Amplada carrer paral.lel Pont Tirant lo Blanc
parking X N w oca X W
S 731K 1 parking x 43,65 Kw 2 parkings X 24,249 Kw __J M 1 parking X 24,249 Kw 2 parkings 43,648 Kw r— 0 75E K 15/01/10 Vorada perimetral de jardi zones V1+V2+V3
1 S. comunit | x17, w - — — — — —] - — — — — —] parking x 20, %
TOTAL 454,38 Kw TOTAL 325,95 Kw TOTAL 329,52 Kw TOTAL 598,55 Kw i di i
TOTAL 405,31 Kw TOTAL 40411 Kw 15/01/10 Nou tragat i diseny cami peatonal zona V1
25/01/10 Modificacié escomeses edifici E1
26/01/10 Situacio (exterior) centres de transformacio
04/02/10 Suprimir Gual vehicles llla 1 / Carrer Central
04/02/10 Desplagar gual vehicles llla 2 / Carrer Central
04/02/10 | Xafla vorera+gual vehicles llla 1 / Av.Generalitat
04/02/10 | Suprimir acces peatonal llla 1 / Rambla F.Arasa
04/02/10 Situacio contenidors soterrats Carrer F.Aragé
CcT3 Locals 04/02/10 | Vorera canal/Gual vianants/llla 3 Carrer F.Aragd
— — TR1 | 25040 Kv 630 Kva 25/02/10 Quadres de potencies edificis urbanitzacié
1 local X 265,40 Kw
; /
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PLA PARCIAL TEMPLE SUD TEMPLE SUD BAIXA TENSIO , Expedient | Emplacament F. Xavier Marti i Ferré |
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